
























四氢噻吩浓度检测记录表

序号 检测周期 检测位置 检测日期 检测时间
四氢噻吩浓度

（mg/m³）
检测结果 仪器实测图 结果反馈 备注

1

2025年

大朗气站 2025/6/1 14:34 59.51 合格 正常

2 海顿宿舍 2025/6/1 14:50 56.49 合格 正常

3 愉景花园 2025/6/3 15:15 100 合格 正常

4 润地花园 2025/6/3 14:59 60.29 合格 正常

5 乐湖大夏 2025/6/2 1430 100 合格 正常

6 碧水天源怡景湾 2025/6/2 14:50 100 合格 正常

7 展先 2025/6/2 9:37 50 合格 正常

8 胜品 2025/6/2 11:24 48.6 合格 正常

9 普洲厂 2025/6/2 11:07 34.4 合格 正常

10 华体厂 2025/6/2 10:55 32.9 合格 正常

11 联成 2025/6/2 8:02 38.9 合格 正常

12 普瑞斯 2025/6/2 10:23 29.9 合格 正常

注：根据《城镇燃气加臭技术规程》（CJJ／T148-2010）空气中的四氢噻吩(THT)为0.08mg／m3时，可达到人确定察觉浓度，即
该气味会被99％的人(至少有99％的概率)察觉该气味。


